
19Der energieeffiziente Friseursalon

Zahlen und Fakten zum Unternehmen

Gewerk:	 Friseur		  Jahresumsatz:	 155.000
Mitarbeiterzahl (Vollzeit):	 4		  Bundesland:	 Nordrhein-Westfalen
Filialen:	 1

Was wurde gemacht?

Art der Maßnahme:	 Optimierung der Beleuchtung durch weitgehenden Ersatz der alten T8-Leuchtstoffröhren  
	 und Halogenstrahler
Energieträger:	 Strom

Kurzbeschreibung der Maßnahme:
Die alte Beleuchtung, bestehend aus 62 T8-Leuchtstoffröhren à 20 W, 3 Leuchtstoffröhren à 58 W und 5 Halogenstrahlern à 50 W, 
wurde durch LED-Beleuchtung ersetzt (4 x 150 cm à 30 W, 8 x 120 cm à 25 W; 16 Strahler à 5 W; noch vorhanden: 3 x T8 à 58 W;  
2 x T8 à 20 W auf den Toiletten).

Einsparberechnung

Zusammenfassung: 
Es wurde ein neues Beleuchtungskonzept erarbeitet. Die alten Leuchtstoffröhren und Halogenstrahler wurden durch LEDs ersetzt und 
die Positionen der Lampen wurden optimiert. 

Wissenswerte Fakten zur Maßnahme

Investitionskosten mit Förderung2:	 Es wurde keine Förderung in Anspruch genommen.
Investitionskosten ohne Förderung2:	 680 Euro
In Anspruch genommene Förderung2:	 Es wurde keine Förderung in Anspruch genommen.
Amortisationszeit der Maßnahme:	 13 Monate

Nebeneffekte der Maßnahme:
Die Maßnahme wurde genutzt, um gleichzeitig die Zwischendecke zu entfernen und so ein interessantes „Industriedesign“ zu  
schaffen. Die Beleuchtung an den einzelnen Stühlen konnte durch die neue Beleuchtung erheblich verbessert werden und  
ermöglicht so den Mitarbeitenden ein ermüdungsfreieres Arbeiten.

Weitere Informationen zur Maßnahme: 
Die Beleuchtungskosten des kleinen Salons waren relativ hoch. Um das neue Beleuchtungssystem sinnvoll anzubringen,  
wurde auch die alte, unansehnlich gewordene, abgehängte Decke abgenommen und neugestaltet. Der Betrieb spart nun  
ca. 610 Euro Stromkosten pro Jahr (2017).

ENERGIEEFFIZIENTE BELEUCHTUNG

Investitionssumme (einmalig): 680 Euro 1 Einsparung jährlich: 610 Euro 1

PRAXISBEISPIEL FRISEURSALON

Praxisbeispiel 

Partner der Mittelstandsinitiative  

Investitionssumme (einmalig): €1  Einsparung jährlich: €1 
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Energieeffiziente Beleuchtung im Friseursalon
680 610

Friseur

4

1

155.000 €

Nordrhein-Westfalen

Optimierung der Beleuchtung durch weitgehenden Ersatz der alten T8-Leuchtstoffröhren und 
Halogenstrahler

Strom

Die alte Beleuchtung, bestehend aus 62 T8-Leuchtstoffröhren à 20 W, 3 Leuchtstoffröhren à 58 W und 5 
Halogenstrahlern à 50 W, wurde durch LED-Beleuchtung ersetzt (4 x 150 cm à 30 W, 8 x 120 cm à 25 W; 16 
Strahler à 5 W; noch vorhanden: 3 x T8 à 58 W; 2 x T8 à 20 W auf den Toiletten).
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Es wurde ein neues Beleuchtungskonzept erarbeitet. Die alten Leuchtstoffröhren und Halogenstrahler 
wurden durch LEDs ersetzt und die Positionen der Lampen wurden optimiert. 
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